(( DAKKS

Oeutsche
Akkreditierungsstelle
O-PL-1331-0-00

SW//M

Priifbericht fiir Probe: 2023053722
Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Umweltberatung 108 17.07.2023
Dipl. Biologe Manfred Weifl
Entnahmestelle WVV Egern e. V., Ortsnetz Wallbergquelle
Probenbezeichnung  Trinkwasser LAWW-Nr, 1230018200214
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  04.07.2023 Entnahmezeit 09:10
Probenehmer(in), Probeneingang 04.07.2023 Eingangszeit  12:46
Probenahme im akkreditierten Bereich ~ Ja
Mikrobiologische Kenngrdfien
Kennung Untersuchungsparameter Einheit Meliweart Grenzwert Verfahren
M  |Koloniezahl 22 °C KBE/MmI o 100 | TrinkwV §15 (1c)
M |Koloniezahl 36 °C KBE/Mm 0 100 | TrinkwV §15 (1c)
M Coliforme Bakterien KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 9308-2: 2014-06 (K 6-1)
M Escherichia coli KBE/100 ml 0 ] DIN EN ISO 9308-2: 2014-06 (K 6-1)
M Enterokokken KBE/100 ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2: 2000-11 (K 15)
Physikalisch-chemische Kenngroen ( Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
P Fadrbung visuell vor Ort - farblos
P Tritbung visuell vor Ort - Klar
P |Geruch, vor Ort i ohe DIN EN 1622: 2006-10 (B3)
Anhang C
p Geschmack Z oha DIN EN 1622: 2006-10 (B3)
Anhang C
P pH-Wert, vor Ort - 7,93 65| 95 DIN EN 1SO 10523: 2012-04 (C 5)
P elekt. Leitfahigkeit (25°C) vor Ort uSicm 512 2790 |DINEN 27888: 1993-11 (C 8)
P Wasser - Temp. bei Probenahme g 12,9 DIN 38404: 1976-12 (C 4)
C Benzol pofl <0,30 1 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Bor (B) ma/l <0,10 1 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Bromat (BrO3-) mg/l <0,0025 0.0 DIN EN ISO 15061: 2001-12 (D 34)
C Chrom (Cr) magfl <0,001 0.05 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
Merck Aquaquant Cyanid Nr.
C Cyanid (CN-) mgfl <0,005 0,05 1.14417.0001
2020-06
] 1,2-Dichlorethan g/t <0,90 3 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Fluorid (F-) mg/l 0,17 1,5 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)
C Nitrat (NO3-) mg/l 3,7 50 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)
C Nitrat / 50 + Nitrit / 3 mg/l 0,07 1 TrinkwV 2001 (2011)
C Quecksilber (Hg) mg/l <0,0001 0,004 DIN EN ISO 17294-2; 2017-01 (E 29)
C Selen (Se) mg/l <0,001 001 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Tetrachlorethen ug/l <1,0 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Trichlorethen ug/l <1,0 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Summe Chlorethene pg/l <1,0 10 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
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Deutsche
Akkreditierungsstelle
[-PL-1431500-00
Priifbericht fiir Probe: 2023053722
Auftraggeber Kunden-Nr, Fertigstellung am
Umweltberatung 108 17.07.2023
Dipl. Biologe Manfred Weil}
Entnahmestelle WVV Egern e. V., Ortsnetz Wallbergquelle
Probenbezeichnung  Trinkwasser LAWW-Nr. 1230018200214
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  04.07.2023 Entnahmezeit 09:10
Probenehmer(in), Probeneingang 04.07.2023 Eingangszeit  12:46

Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja

Physikalisch-chemische Kenngréfen

{ Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bsi Summenbildung nicht berlcksichtigt. )

Kennung Untersuchungsparameter Einheit Mefwert Grenzwert Verfahren

C  |Uran () mg/l 0,003 001 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Antimon (Sb) mg/l <0,001 0,005 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Arsen (As) mg/l <0,000 0,01 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Benzo(a)pyren pa/l <0,0025 0,01 DIN EN 1SO 17993: 2004-03 (F 18)
C  |Bli (Pb) mg/l <0,001 0.01 |PINENISO 17284-2: 2017-01 (E 29)
C  |cadmium (Cd) mg/l <0,0003 0.003 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29) |
C Kupfer (Cu) mgl/l <0,20 g DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Nickel (Ni) mg/l 0,005 0,02 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C  |Nitrit (NO2-) mg/l <0.,05 05 |DINISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
C Benzo(b)fluoranthen ug/l <0,005 DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F 18)
C  |Benzo(k)fluoranthen ugil <0,005 DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F 18)
C Benzo(g,h,i)perylen ug/l <0,005 DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F 18)
C Indeno(1,2,3,cd)pyren pg/l <0,005 DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F 18)
C Summe PAK (TVQ) g/l <0,02 ad DIN EN ISO 17993: 2004-03 (F 18)
C | Trichlormethan (Chioroform) pg/l <1,00 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Bromdichlormethan g/l <1,00 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Dibromchlormethan g/l <1,00 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Tribrommethan (Bromoform) g/l <1,00 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Summe THM g/ <1,00 50 DIN 38407: 2014-10 (F 43)
C Aluminium (Al) ma/l <0,02 0,2 DIN EN SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Ammonium (NH4) mag/l <0,05 0,5 DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)
C  |cChlorid (C1) mg/l <10 250 |DIN ENISO 10304-1: 2009-07 (D 20)
C  |Eisen (Fe) mg/l <0,02 02 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29}
C  |Farbung 436 nm m-t <0,10 05 |DINENISO 7887: 2012-04 (C 1)
C  |Natrium (Na) mgl <10 200 |DINENISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Mangan (Mn) mg/l <0,005 0,05 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C  |Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 0,49 DIN EN 1484: 1997-08 (H 3)
C Sulfat (804 2-) mg/l 93,9 250 DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)
C |Trubung TE/F 022 1 DIN 7027-1: 2016-01 (C21)
C Saurekap. pH 4,3 ("KH) °KH 10,1 DIN 38409: 2005-12 (H 7)
C Saurekap. pH 4,3 mmol/l 3.6 DIN 38409: 2005-12 (H 7) |
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Deuische
Akkreditierungsstelle
D-FL-E431%-01-00
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Priifbericht fiir Probe: 2023053722

Auftraggeber Kunden-Nr. Fertigstellung am
Umweltberatung 108 17.07.2023

Dipl. Biologe Manfred Weil

Entnahmestelle WWVV Egern e. V., Ortsnetz Wallbergquelle

Probenbezeichnung  Trinkwasser LAWW-NTr. 1230018200214

Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  04.07.2023 Entnahmezeit 09:10
Probenehmer(in), Probeneingang 04.07.2023 Eingangszeit  12:46

Probenahme im akkreditierten Bereich  Ja

Physikalisch-chemische Kenngrdiden { Komponenten unter der Bestimmungsgrenze bei Summenbildung nicht beriicksichtigt. )
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRwert Grenzwert Verfahren
C  |Saurekap. pH 4,3 mmol/m? 3620 DIN 38409: 2005-12 (H 7)
C Calcium (Ca) mgil 711 DIN EN I1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Magnesium (Mg) mg/l 224 JDIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
c Kalium (K) mgl <1,0 l’DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C  |Gesamtharte berechn. Grad d 15,1 DIN 38409-6:1986-01
C  |Erdalkalien berechn. mmol/l 2,696 DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)
C Basekap. pH 8,2 berechnet mg/l 3.1
C Basekap. pH 8,2 berechnet mmol/l 0,1
& Basekap. pH 8,2 berechnet mmol/m? 70,0
C lonenbilanz -3,531
C |Calcitissekapazitat (CaCO3) mg/l 14,3 5 DIN 38404: 2012-12 (C 10)
C Hydrogencarbonat berechnet mmol/|  mmol/l 3,469
C Hydrogencarbonat berechnet mg/l mg/l 2117
C Carbonat berechnet mmol/l mmol/l 0,014
C Carbonat berechnet mg/l mg/l 0,8
P Sauerstoff (02), vor Ort, optisch mg/l 9,12 DINISO 17289:2014-12 (G 29)

Beurteilungsgrundlage
Trinkwasserverordnung, in der aktuell gultigen Fassung

Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen und chemisch-physikalischen Parameter entsprechen den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung.
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